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Manipulace s požárními hydranty 
 

Nadzemní požární hydranty jsou určeny k plnění požárních vozidel v případě požáru. Manipulaci s hydranty 
smí provádět oprávněná osoba, což jsou výhradně zaměstnanci provozovatele vodovodu. Oprávněná 
osoba musí být proškolena, aby nedošlo vlivem špatné manipulace ke špatné funkci hydrantu. 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje smí hydranty využít pouze v případě požáru, v ostatních 
případech, např. plnění požárních vozidel, cvičení jednotek požární ochrany atd., pouze po předchozím 
odsouhlasení provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Boskovice. 
 
Výtokové konce nadzemních hydrantů jsou opatřeny spojkou A, B, případně C pro napojení hadice nebo 
savice. Manipulace – otevírání a zavírání hydrantu je nutné provádět výhradně pod tlakem vody, tj. 
při otevřeném předřazeném šoupáku. 
 
Zavírání se provádí lehkým otáčením standardním hydrantovým klíčem ve směru hodinových ručiček až 
na doraz. Nadzemní hydrant je uzavřen tehdy, když poslechneme a zjistíme slabé šumění, které signalizuje 
odvodňování hydrantu. 
 
Odvodnění nadzemního hydrantu po jeho uzavření je bezpodmínečnou podmínkou k tomu, aby 
hydrant byl plně funkční (aby nedošlo k zámrazu sloupce vody, nebo v hydrantu nezůstalo zbytkové 
množství vody, které by mohlo zahnívat a následně vnést infekci do pitné vody). 
 
Kontrolu těchto požárně bezpečnostních zařízení provádí zaměstnanci provozovatele vodovodu a následně 
vystaví protokol na základě kontroly funkčnosti a měření průtoku. 
 
Neoprávněná manipulace s požárním hydrantem je dle zákona č. 274/2001 Sb. klasifikována jako 
přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. 
 
 

S využitím technických pokynů firmy Hawle: www.hawle.cz 
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